
 

 
Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 

 
Het bedrijfspand 

Kerkstraat 38 te Vught 
 

 
 

Projectnummer: VMA2016017 
 
 

Soort asbestonderzoek  
  Asbestinventarisatie Type A  

  Volledig  
  Onvolledig (NEN-2991, ernstig blootstellingsrisico) 
  Onvolledig (in verband met ontoegankelijke ruimte) 

  Asbestinventarisatie Type B       
  Asbestinventarisatie Type G 

 
Omvang van het onderzoek 

  Gehele gebouw of object 
  Gedeelte van het gebouw of object 
  Representatieve steekproef (10% voor vergunning) 
  Aanvullend onderzoek op representatieve steekproef 
  De aanwezigheid van onvoorzien aanwezig asbest 

 
Risicobeoordeling 

  Risicobeoordeling ten behoeve van sloop of verbouw 
  Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN-2991) 

 
Deze rapportage is geschikt voor 

  Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen 
  Het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijke, vermoedelijke aanwezig asbest in 

het daaraan voorafgaande TYPE A onderzoek 
  Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw, met een asbestinventarisatierapport Type G  
  De sloop / renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het bouwwerk 
  De sloop / renovatie van het gehele bouwwerk 
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Soort asbestonderzoek 
  Asbestinventarisatie Type A  

  Volledig 
  Onvolledig (NEN-2991, ernstig blootstellingsrisico) 
  Onvolledig (in verband met ontoegankelijke ruimte) 

  Asbestinventarisatie Type B      
  Asbestinventarisatie Type G 

  
Omvang van het onderzoek 

  Gehele gebouw of object 
  Gedeelte van het gebouw of object 
  Representatieve steekproef (10% voor vergunning) 
  Aanvullend onderzoek op representatieve steekproef 
  De aanwezigheid van onvoorzien aanwezig asbest 

 
Risicobeoordeling 

  Risicobeoordeling ten behoeve van sloop of verbouw 
  Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN-2991) 

 
Deze rapportage is geschikt voor 

  Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport Type A geïnventariseerde asbesthoudende 
materialen 

  Het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijke, 
vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande TYPE A onderzoek 

  Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw, met een 
asbestinventarisatierapport Type G  

  De sloop / renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het bouwwerk 
  De sloop / renovatie van het gehele bouwwerk 
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1 Samenvatting, aanbevelingen en conclusies 

 
 
In opdracht van Van Vianen Beheer B.V. is door Verhagen Milieu Advies een asbestinventarisatie ten 
behoeve van sloop uitgevoerd van het bedrijfspand gelegen aan de Kerkstraat 38 te Vught. Het 
onderzoek is uitgevoerd op 21 januari 2016 conform de eisen zoals beschreven in de SC-540. Het 
betreft asbestinventarisatie Type B waarbij alle verborgen asbesthoudende toepassingen en 
asbestverdachte toepassingen in het bedrijfspand in kaart worden gebracht. Dit rapport is geschikt 
voor de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop en/ of renovatie van het 
bedrijfspand.  
 
De opdrachtgever heeft expliciet vermeld dat destructieve handelingen ten behoeve van het 
onderzoek mogen worden verricht.  
 
De kelder was ten tijde van het onderzoek niet toegankelijk door de grote hoeveelheid water. 
 
De rapportage TYPE B is onlosmakelijk verbonden met de asbestrapportage TYPE A (Verhagen Milieu 
Advies, VMA2015318, d.d. 22 oktober 2015). In deze rapportage zijn uitsluitend de tijdens het TYPE B 
onderzoek aangetroffen toepassingen vermeld. 
 
Tijdens de inventarisatie is/ zijn de volgende asbesthoudende bron(nen) waargenomen: 
 

Bron Omschrijving Risicoklasse  Hoeveelheid Aanbeveling 

-- -- -- -- -- 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte bronnen 

 
Tijdens de inventarisatie zijn de volgende beperkingen en/ of uitsluitingen vastgesteld: 
 

Constructiedeel Mogelijke asbesthoudende toepassing 

Fundering Verloren bekisting 

Grondriolering Buismateriaal 

Kelder CV ketel 

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 
 

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels 
het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen (TYPE B) in kaart gebracht kunnen worden: 

  Ja, TYPE B onderzoek voorafgaand aan sloop en/ of renovatie is noodzakelijk (tabel 2) 
De vergunningverlener is verplicht in de omgevingsvergunning tot de aanvullende 
inventarisatie (TYPE B). 

  Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie 
van het onderzochte gebouw en/ of object. 
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2 Omschrijving van de opdracht 

 
 

2.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
 
De aanleiding van het onderzoek is de sloop van het bedrijfspand aan de Kerkstraat 38 te Vught. In 
opdracht van Van Vianen Beheer B.V. ontving Verhagen Milieu Advies op 14 januari 2016 opdracht 
tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie TYPE-B zoals omschreven in de SC-540.  
 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest op de 
onderzoekslocatie en het bepalen van de risico’s van het aanwezige asbest. Naast de locatie en de 
afmetingen van het materiaal, zal eveneens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald 
worden. Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 
kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de asbestsanering 
conform SMA-rt uitgevoerd.  
 
De resultaten van de inventarisatie hebben betrekking op verborgen (niet direct waarneembaar) 
asbest, asbesthoudende producten, etc. op de onderzoekslocatie. Derhalve is er destructief 
onderzoek verricht. Verhagen Milieu Advies garandeert niet dat bij sloop of andere ingrijpende 
werkzaamheden, geen verborgen (niet direct waarneembare) asbesthoudende materialen 
blootgelegd kunnen worden die niet tijdens het onderzoek zijn waargenomen. 
 
Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een publiekrechtelijke verplichting op grond 
van het Asbestverwijderingsbesluit. 
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2.2 Algemene beperking 
 
Deze inventarisatie en rapportage zijn met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd 
door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk 
vereiste opleidingen en certificaten. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bij renovatie en/ of 
sloop van de onderzoekslocatie, aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit 
is een risico dat door middel van het uitvoeren van een destructief onderzoek (TYPE-B onderzoek) 
weliswaar verkleind, maar door middel van geen enkel onderzoek volledig kan worden weggenomen. 
Hierdoor blijft er te allen tijde een restrisico aanwezig. 
  
Deze inventarisatie en rapportage komen voort uit een inspanningsverplichting, geen 
resultaatverplichting. Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, 
asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt Verhagen Milieu Advies hiervoor geen 
verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf via het 
evaluatieformulier (zie bijlage 6). 
 
Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de 
situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Verhagen Milieu Advies is op geen enkele 
wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht 
zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek. 
 
 

2.3 Uitvoering en eerder opgestelde revisies 
 
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen, vastgelegd in de 
SC-540. Verhagen Milieu Advies is in het bezit van het vereiste procescertificaat SC-540 uitgegeven 
door Eerland Certification en gecertificeerd onder SCA-code 07-D070145.01.  
 
Verhagen Milieu Advies en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit 
onderzoek. Deze rapportage mag niet openbaar worden gemaakt zonder vooraf verkregen 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van Verhagen 
Milieu Advies, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd. 
 
De asbestinventarisatie TYPE-B is op 21 januari 2016 uitgevoerd door de heer P. Dijkxhoorn (DIA 
registratienummer 04E-141014-140219). De rapportage is intern geautoriseerd op 26 januari 2016 
door de heer C. Verhagen (DIA registratienummer 51E-291014-410610). 
 

Versie Omschrijving Datum 

1 AI TYPE-B 26-01-2016 

Tabel 3: revisie tabel 
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3 Methoden 

 
 
Bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie wordt systematisch te werk gegaan. Allereerst wordt 
de opdrachtgever gevraagd informatie aan te leveren o.a. in de vorm van bouwtekeningen en 
bouwbestekken. Informatie verkregen tijdens het vooronderzoek over asbestverdachte locaties, 
onderdelen en materialen wordt verwerkt in een project specifiek werkplan.  
 
De asbestinventarisatie wordt op een deskundige wijze uitgevoerd om gezondheidsrisico’s voor de 
medewerker van Verhagen Milieu Advies en de directe omgeving te voorkomen. De medewerkers 
van Verhagen Milieu Advies, minimaal in bezit van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest 
(DIA), gaan bewust met deze gezondheidsrisico’s om. 
 
Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters 
genomen, monsternamepunten worden fotografisch vastgelegd. Van de aangetroffen 
asbestverdachte materialen worden onder andere de locatie, het soort materiaal, de bevestiging, de 
binding en de afmetingen bepaald. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik 
van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en bronmaatregelen ter voorkoming van 
vezelemissie.  De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van 
de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM. 
 
Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur worden indien mogelijk materiaalmonsters 
genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur worden indien aanwezig het merk, 
typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van het Handboek Asbest van Intechnium kan 
van een groot aantal verwarmingsinstallaties worden achterhaald of deze oorspronkelijk 
asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie op de verwarmings- 
apparatuur of in het Handboek Asbest van Intechnium ontbreekt kan deze apparatuur op basis van 
kennis en ervaring van de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) als asbestverdacht worden 
aangemerkt. 
 
Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een daartoe 
geaccrediteerd laboratorium. De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van de 
voorkomende asbestsoorten. Tevens wordt de binding en de hechtgebondenheid van het materiaal 
bepaald. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken 
van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de 
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve 
bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder 
normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij 
hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassing- en 
gebruiksomstandigheden miniem.  
 
Indien tijdens de inventarisatie niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen worden 
aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat deze een direct risico opleveren voor bewoners 
en/ of gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. 
De opdrachtgever kan dan direct organisatorische (voorzorgs-) maatregelen treffen en een 
risicobeoordeling conform NEN-2991 laten uitvoeren. De risicobeoordeling conform NEN-2991 is 
bedoeld voor gebouwen, constructies of objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 
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4 Resultaten 

 
 

4.1 Deskresearch 
 
Voorafgaand aan de inventarisatie is deskresearch uitgevoerd. Deskresearch bestaat uit het 
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 
bouwtekeningen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object 
geïnterviewd om informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het 
object. De bevindingen uit het deskresearch zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. Op deze wijze 
worden locaties op de onderzoekslocatie die visueel moeilijk of niet waarneembaar zijn, minder vlug 
over het hoofd gezien. Dergelijk uitgevoerd deskresearch kan van grote waarde zijn voor de 
nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden.  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 4 is een beknopt 
verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het deskresearch. 
 

  deskresearch 

Zijn er tekeningen beschikbaar: 
 

 ja, kenmerk: kenmerk VMA2015318  
(d.d. 22-10-2015) 

 nee 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald: 

Diverse asbesthoudende toepassingen aanwezig 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren gebouw gebouwd: 

1925 (BAG viewer) 

interview 

Gesproken met: Opdrachtgever 

Bevindingen: Geen toepassingen bekend 

overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties 
uitgevoerd: 

 ja, kenmerk: Verhagen Milieu Advies 
VMA2015318 (d.d. 22-10-2015) 

 nee 
 onbekend  

Welke relevante informatie kan er uit 
eerder opgestelde inventarisatierapporten 
worden gehaald: 

Asbesthoudende toepassingen: 
- Plaat (Bron 1) 
- Pakking (Bron 2) 
- Golfplaat (Bron 3) 

Zijn er in het verleden asbesthoudende 
materialen uit het pand verwijderd: 

 ja, te weten:  
 nee 
 onbekend  

Hebben er in het verleden verbouwingen 
of renovaties plaatsgevonden: 

 ja, te weten:  
 nee 
 onbekend 

Tabel 4: bevindingen deskresearch 
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4.2 Bevindingen visuele inspectie 
 
Op basis van de gegevens van de deskresearch vindt een systematische  visuele inspectie plaats van 
de locatie. Alle tijdens de inventarisatie direct waarneembare, asbestverdachte materialen worden 
waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 1). Van eventueel aangetroffen 
verwarmingsinstallaties wordt indien mogelijk vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen 
bevatten. Wanneer tijdens de visuele inspectie een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is of niet tot 
het onderzoeksgebied behoort wordt dit expliciet met reden in deze rapportage vermeld. 
 
Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende bronnen zijn 
opgenomen worden deze in de navolgende bronbladen beschreven. De bronbladen omschrijven alle 
waargenomen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen en installaties. De 
bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de 
bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten 
tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen 
bevatten.  
 
De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 1. Alle asbesthoudende bronnen 
worden met rood gemarkeerd, asbestverdachte bronnen worden met oranje gemarkeerd en 
asbestvrije bronnen worden met blauw gemarkeerd. 
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Bron 1 Leidingisolatie 

Locatie : Kelder 

Verdieping : -1e Verdieping 
 

Monstercode : MM01 

Soort materiaal : Isolatie 

Asbesthoudend : Nee 

Asbestsoort(en) : N.v.t. 

Percentage  : N.v.t. 

Binding : N.v.t. 

Beschadiging : Licht beschadigd 

Verwering : Licht verweerd 

Hoeveelheid : 10 m1 

Bevestiging : Gesmeerd 

Bereikbaarheid : Goed 
 

Verwijderingsmethode : N.v.t. 

Risicoklasse : N.v.t. 
 

  
 

Aanbevelingen : N.v.t. 
 

Opmerkingen : De bron betreft asbestvrije leidingisolatie. 
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4.3 Indeling in risicoklassen 
 
De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of met asbest 
verontreinigde constructiedelen is gericht op het vaststellen van de blootstellingsrisico’s bij het 
verwijderen. Bepalende factoren daarbij zijn o.a. de aard van het asbest, asbesthoudende product, 
asbestbesmet materiaal of met asbest verontreinigde constructiedelen, de wijze van bevestiging en 
daarmee de methode van verwijderen en beschermingsmaatregelen. 
 
Voor het bepalen van de risicoklasse is gebruik gemaakt van de door het Ministerie van Sociale zaken 
en Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt database. Deze database is geïntroduceerd voor 
het vaststellen van de risicoklasse. Daar dit een dynamisch systeem is en inzichten onderbouwd 
kunnen veranderen is het mogelijk dat de genoemde risicoklassen tussentijds kunnen veranderen.  
 
Indien voor een verwijderingsmethodiek wordt gekozen welke afwijkt van de methodiek beschreven 
in dit onderzoeksrapport dient men contact op te nemen met Verhagen Milieu Advies. Het 
Arbeidsomstandighedenbesluit kent de volgende drie risicoklassen:  
 

Risicoklasse Omschrijving Artikel 

1 Blootstellingniveau serpentijn <2.000 vezels/cm3  
(0,002 vezels/m3) 
 
Blootstellingniveau amfibool <10.000 vezels/cm3  
(0,01 vezels/m3) 

Art. 4.44 / 4.46 

2 Blootstellingniveau serpentijn 2.000 tot 1.000.000 vezels/cm3 
(0,002 tot 1 vezels/m3) 
 
Blootstellingsniveau amfibool 10.000 tot 1.000.000 vezels/cm3 
(0,01 tot 1 vezels/m3) 

Art. 4.48 

3 Blootstellingsniveau > 1.000.000 vezels/cm3 
(>1 vezel/m3) 

Art. 4.53a 

Tabel 5: risicoklasse 

 
Per 2016 worden de grenswaarden voor amfiboolvezels verlaagd. Vooralsnog zijn de 
bovengenoemde grenswaarden van toepassing.  
 
De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende 
materialen staat vermeld in de bronbladen. De SMA-rt met de daarop bijbehorende 
saneringsmethodiek is bijgevoegd in bijlage 3.  
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Bijlage 1 Bouwtekening(en), plattegrond(en) en/ of schets(en) 
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Bijlage 2 Analyse Resultaten 
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Bijlage 3 SMA-rt risicoclassificatie 

N.V.T. 

 
 
 
 

   



Projectnummer: VMA2016017 
Datum: 26-01-2016 

   

  
 

 
Pagina 20 van 29 

   

Bijlage 4 Deskresearch/ interviews 
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  deskresearch 

Zijn er tekeningen beschikbaar: 
 

 ja, kenmerk: kenmerk VMA2015318  
(d.d. 22-10-2015) 

 nee 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald: 

Diverse asbesthoudende toepassingen aanwezig 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren gebouw gebouwd: 

1925 (BAG viewer) 

interview 

Gesproken met: Opdrachtgever 

Bevindingen: Geen toepassingen bekend 

overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties 
uitgevoerd: 

 ja, kenmerk: Verhagen Milieu Advies 
VMA2015318 (d.d. 22-10-2015) 

 nee 
 onbekend  

Welke relevante informatie kan er uit 
eerder opgestelde inventarisatierapporten 
worden gehaald: 

Asbesthoudende toepassingen: 
- Plaat (Bron 1) 
- Pakking (Bron 2) 
- Golfplaat (Bron 3) 

Zijn er in het verleden asbesthoudende 
materialen uit het pand verwijderd: 

 ja, te weten:  
 nee 
 onbekend  

Hebben er in het verleden verbouwingen 
of renovaties plaatsgevonden: 

 ja, te weten:  
 nee 
 onbekend 
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Bijlage 5 Verplichtingen van de opdrachtgever 
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Bijlage 6 Evaluatieformulier 
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Ten behoeve van de borging en verbetering van het kwaliteitszorgsysteem kunt u commentaar en de 
onvoorziene asbestbronnen aan Verhagen Milieu Advies melden middels dit formulier. Zo kan 
Verhagen Milieu Advies mogelijke tekortkomingen effectief oplossen. Het ingevulde 
evaluatieformulier s.v.p. mailen naar info@verhagenmilieuadvies.nl 
 

1. Asbestinventarisatie Type A 

Naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

Rapport nummer  

Vrijgave datum  

 

2. Asbestinventarisatie Type B 

Naam inventarisatiebedrijf Verhagen Milieu Advies 

SCA-code 07-D070145.01 

Rapport nummer VMA2016017 

Vrijgave datum 26-01-2016 

 

3. Asbestinventarisatie van incident 

Naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

Rapport nummer  

Vrijgave datum  

 

Omschrijving onvoorzien asbest 

Omschrijving Plaats Hoeveelheid 

   

   

 

Asbestverwijderingsbedrijf 

Naam  

SCA-code  

Naam  

Handtekening 
 
 

 
 

Verzonden naar  1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Door (naam)    

Datum    

Paraaf    

Verzendlijst: 1=A/B Type A; 2=A/B Type B; 3=A/B onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 
6=opdrachtgever 

 

mailto:info@verhagenmilieuadvies.nl
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Bijlage 7 Procescertificaat 
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